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AURIGA A - KOTVENI

PRIKLAD UMISTENi VENKOVNi JEDNOTKY
NA ROVNE PLOSE

Odtok kondenzatu

BAXI

Topny kabel PFP se
instaluje dovnitf do jednotky

Kotvici "C" profil [ ]

(nastavec soucasti dodavky) |

RB603

Odtok kondenzatu musi byt
A vyhtivany (topny kabel PFP)

Odpadni potrubi musi mit
teplotni odolnost min 100°C

Vysku kotveni volte tak,
aby vrtule ventildtoru byla
nad obvyklou vyskou
snéhové pokryvky!

Zausténo do kanalizace
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